




17 2566 21 มกราคม บุคลากร ลิฟตห์มายเลข 1 เกิดเหตุขดัขอ้ง ทราบจาก

เสียงสัญญาณที่ผูใ้ชก้ดแจง้จากภายใน

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย Near miss ไดร้บัการ

จดัการ ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 : 2566

ตามบริษัทผูดู้แลลิฟต ์เขา้ตรวจสอบหาสาเหตุ

 พบว่า หน้าสัมผสัอุปกรณเ์กจสวิตชป์ระตูใน 

สัมผสัไม่สนิท ขณะลิฟตว์ิ่งจึงหยุดการทํางาน

 ช่างบริษัทดูแลลิฟตโ์ดยสาร ไดท้ําการขดั

หน้าสัมผสัทําความสะอาดเกจสวิตช ์ใหม่ 

และทําการรีเซ็ตขอ้มูล ระบบลิฟต ์ใหม่ ลิฟต์

โดยสารเบอร ์1 สามารถใชง้านไดต้ามปกติ

การทดแทน (เปลี่ยนวสัดุ อุปกรณ)์ ปิดงาน 1 ครั้ง สาํนักงานฯ อนุมตัิงบประมาณ

เพื่อเปลี่ยนอุปกรณท์ี่เสื่อมสภาพ

ตามอายุการใชง้าน (ไม่เคย

เปลี่ยน)

1

18 2566 28 มกราคม บุคลากร ปลั๊กไฟช๊อตที่ ชั้น 5 โซนสาํนักงาน มีผลทํา

ใหไ้ฟส่องสว่างบริเวณหน้าลิฟตช์ั้น 5 ดบั

บางส่วน และ รางไฟชั้น 6 ที่พ่วงกบั

อุปกรณค์อมพิวเตอรด์บับางส่วน

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย Near miss ไดร้บัการ

จดัการ ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 : 2566

ช่างตรวจสอบพบว่า ปลั๊กพ่วงไฟที่ติดตั้งมา

กบัชั้นทีวี มีสายภายในตวัปลั๊กหลวมและหลุด

 ทําใหส้ายไฟภายในตวัปลั๊กสัมผสักนั เมื่อมี

การเสียบใชง้านทีวี ทําให ้ไฟอารค์ ที่เตา้รบั

ปลั๊กไฟ ระบบ breaker trip ของอาคารจึง

ทํางาน เพื่อตดักระแสไฟฟ้าบริเวณดงักล่าว 

ทั้งนี้ สาํนักงานฯ มอบหมายใหช้่างประจาํ

อาคารทําการสาํรวจปลั๊กพ่วงไฟที่ติดตั้งมา

กบัชั้นทีวีโดยผูร้บัจา้งภายนอกในลักษณะ

เดียวกนันี้เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแกไ้ข

ใหป้ลอดภัยกบัการใชง้าน

การทดแทน (เปลี่ยนวสัดุ อุปกรณ)์ ปิดงาน 1 ครั้ง  -งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร

 ปชส.แนะนําการใชแ้ละดึง

ปลั๊กไฟที่ถูกวิธี

 -สาํนักงานฯ อนุมตัิงบประมาณ

เพื่อเปลี่ยนตวัปลั๊กไฟและสาย

ใหม่ที่ไดม้าตรฐาน

1

19 2566 25 กุมภาพนัธ์ นิสิต นิสิตไดใ้ชป้ลั้กพ่วงที่ชั้น 2 ตน้เสาฝั่งสาธิต

ทําใหเ้กิดไฟช๊อต ช่างประจาํอาคาร ไดท้ํา

การตรวจสอบพบว่า บริเวณที่กระแสไฟฟ้า

ตดั เกิดจาก ระบบ breaker trip ของอาคาร

ทํางานเพื่อตดักระแสไฟบริเวณดงักล่าว 

เนื่องจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ

ดงักล่าว เต็มพิกดั ดว้ยมีการใชเ้ตา้เสียบ

ปลั๊กไฟที่เสาของอาคารเต็มทุกจุด และมีการ

ใชป้ลั๊กพ่วงไฟเพื่อเสียบต่ออุปกรณ์

คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ที่ชารจ์มือถือ ดงันั้น 

กระแสไฟฟ้าของอาคารในวงจรเดียวกนันั้น

จึงเกินพิกดั

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย Near miss ไดร้บัการ

จดัการ ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 : 2566

ช่างประจาํอาคารไดท้ําการแกไ้ขเพื่อคืน

กระแสไฟฟ้า และ on breaker ขึ้ นมาใหม่ จุด

ปลั๊กไฟบริเวณดงักล่าวจึงใชง้านไดต้ามปกติ

อย่างปลอดภัย

การควบคุมทางวิศวรรม (ใชเ้ครื่องมือ 

อุปกรณ ์เพื่อป้องกนั ลดอนัตรายที่

แหล่งกาํ เนิด)

ปิดงาน 1 ครั้ง ติดป้ายเตือนวิธีการใชง้านปลั๊ก

พ่วง เพื่อหลีกเลี่ยง การเสียบ

ปลั๊กหลายอุปกรณพ์รอ้มกนั อาจ

ทําใหเ้กิดการใชไ้ฟฟ้าเกินกาํลัง

20 2566 20 เมษายน บุคลากร กิ่งไมข้นาดใหญ่หกัลงใส่รถยนตข์อง

บุคลากร ณ ลานจอดรถดา้นหลังอาคาร

สาํนักงานฯ

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย Near miss ไดร้บัการ

จดัการ ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 : 2566

ประสานงานสาํนักบริหารระบบกายภาพ

ติดต่อประกนัภัยของมหาวิทยาลัยเขา้

ด ําเนินการตรวจสอบและเคลมประกนัใหก้บั

เจา้ของรถยนต ์ และประสานงานอาคารดูแล

ตน้ไมข้องมหาวิทยาลัยเขา้สาํรวจตดัแต่งกิ่ง

ไมเ้พื่อไม่ใหเ้กิดเหตุซํา้

การขจดั (นําสิ่งคุกคาม หรืออนัตราย

ออกไป)

ปิดงาน 1 ครั้ง คณะกรรมการ คปอ. ดําเนินการ

สาํรวจสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เพื่อชี้บ่งอนัตรายและ

ประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อม

โดยรวมของสถานที่ทํางานต่อไป



21 2566 10 สิงหาคม บุคลากร ผนังกระจกหอ้งผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศหอ้งสมุดแตกรา้ว

กระจกแตกรา้วโดยไม่ทราบ

สาเหตุ

Near miss ไดร้บัการ

จดัการ ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 : 2566

ก ั้นพื้ นที่เพื่อไม่ใหผู้ป้ฏิบตัิไดร้บัอนัตรายจาก

ผนังกระจกที่ชาํรุดและเสนอใหฝ้่ายบริหาร

พิจารณาดําเนินการจดัหาผูร้บัเหมาทําการ

เปลี่ยนผนังกระจก

การทดแทน (เปลี่ยนวสัดุ อุปกรณ)์ ปิดงาน 1 ครั้ง คณะกรรมการ คปอ. ดําเนินการ

สาํรวจสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เพื่อชี้บ่งอนัตรายและ

ประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อม

โดยรวมของสถานที่ทํางานต่อไป

22 2566 16 สิงหาคม บุคลากร ลิฟท์ขนส่งเอกสารชาํรุดไม่สามารถใชง้านได้ ใชง้านผิดวตัถุประสงค ์และใช้

งานไม่ถูกวิธี

Near miss ไดร้บัการ

จดัการ ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 : 2566

- ทําการติดป้ายแจง้งดใชง้านลิฟท์ขนส่ง

เอกสาร

- ติดต่อช่างลิฟตเ์ขา้ตรวจสอบปรบัตั้งค่าการ

ทํางานของลิฟท์ส่งเอกสารใหม่

- ตรวจสอบอุปกรณล์ิฟท์ที่ไดร้บัความเสียหาย

- เสนอใหฝ้่ายบริหารพิจารณาดําเนินการ

จดัหาผูร้บัเหมาทําการซ่อมลิฟท์ขนส่ง

เอกสารใหก้ลับมาใชง้านไดต้ามปกติ

การทดแทน (เปลี่ยนวสัดุ อุปกรณ)์ ปิดงาน 1 ครั้ง คณะกรรมการ คปอ. ดําเนินการ

สาํรวจสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เพื่อชี้บ่งอนัตรายและ

ประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อม

โดยรวมของสถานที่ทํางานต่อไป

23 2566 24 สิงหาคม บุคลากร ผูใ้ชบ้ริการถูกประตูประตูปีกนกหนีบ ระบบประตูปีกนกขดัขอ้ง Near miss ไดร้บัการ

จดัการ ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 : 2566

แจง้ฝ่ายเทคโนโลยีฯ ตรวจสอบการทํางาน

ของปุ่มเปิดประตูและการทํางานของประตู

การบริหารจดัการ (กาํหนดวิธีการ 

การปฏิบตัิงาน ระเบียบ ป้องกนัสิ่ง

คุกคามหรืออนัตราย)

ปิดงาน 1 ครั้ง คณะกรรมการ คปอ. ดําเนินการ

สาํรวจสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เพื่อชี้บ่งอนัตรายและ

ประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อม

โดยรวมของสถานที่ทํางานต่อไป

24 2566 1 ธันวาคม บุคลากร เด็กเล็กอายุประมาณ 5 ขวบเดินลงบนัไดชั้น

 4 จบัราวบนัไดไม่ถึงจึงใชแ้ขนขวารูดขอบ

ปูนกระเบื้องโมเสกราวบนัไดลงมา บางจุดกร

เบื้องโมเลกชาํรุดทําใหแ้ขนบาดเจ็บ

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย Near miss ไดร้บัการ

จดัการ ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 : 2567

สาํรวจและซ่อมบํารุง การทดแทน (เปลี่ยนวสัดุ อุปกรณ)์ ปิดงาน 1 ครั้ง  -งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร

 ดําเนินการในส่วนอื่นทั้งหมด 

โดยทําการเบิกวสัดุในการแกไ้ข

เพิ่มเติม

 -เจา้หน้าที่ความปลอดภัยใน

การทํางานเขา้ดําเนินการตาม

แบบรายงานการสาํรวจ

อุบตัิการณแ์ละสืบสวนอุบตัิเหตุ

FM-OHS-09

25 2567 13 กุมภาพนัธ์ บุคลากร นิสิตชายประสบอุบตัิเหตุที่ศรีษะจากการ

เดินชนทางเดินลอดใตบ้นัไดชั้น 1 มีแผล

เลือดออกบริเวณศรีษะดา้นขวาและรอยนูน 

ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ดว้ยนํ้าเกลือ เบตาดีน

 และปิดพลาสเตอร ์นิสิตแจง้ว่ามึนหวัมาก 

จึงเรียกรถพยาบาลนํานิสิตส่งโรงพยาบาล

ต่อไป

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย Near miss ไดร้บัการ

จดัการ ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 : 2567

สาํรวจและจดัทําป้ายแขวน "ระวงัศรีษะ" ไป

แขวนในบริเวณดงักล่าว

การทดแทน (เปลี่ยนวสัดุ อุปกรณ)์ ปิดงาน 1 ครั้ง  -งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร

 ดําเนินการจดัทําป้ายแขวน 

"ระวงัศรีษะ" ไปแขวนในบริเวณ

ดงักล่าว

 -เจา้หน้าที่ความปลอดภัยใน

การทํางานเขา้ดําเนินการตาม

แบบรายงานการสาํรวจ

อุบตัิการณแ์ละสืบสวนอุบตัิเหตุ

FM-OHS-09




